Projecte de Climatització per a una Residència Geriàtrica by Lázaro i Estrems, Albert
PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ PER A UNA RESIDENCIA GERIÀTRICA 
 
TÍTOL PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ PER A UNA RESIDENCIA 
GERIÀTRICA. 
 
ALUMNE  ALBERT LAZARO I ESTREMS 
ASSIGNATURA PROJECTE FINAL DE CARRERA 
PROFESSOR JOSEP Mª NACENTA 
DATA NOVEMBRE 2006 
DOCUMENT  ANNEX G 
 
 
RESUM Aquest document recull els plànols dels dos sistemes de 























PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ PER A UNA RESIDENCIA GERIÀTRICA 2 
ANNEX G 
SUMARI DE L’ANNEX G: ÍNDEX DE PLÀNOLS 
 
 
         pàg. 
 
G.1. Situació del centre (E: 1/5000; Plànol 1.1)    5 
G.2. Emplaçament del centre (E: 1/2000; Plànol 1.2)   6 
G.3. Planta soterrani. Distribució (E: 1/400; Plànol 2.1)   7 
G.4. Planta baixa. Distribució (E: 1/400; Plànol 2.2)   8 
G.5. Planta primera. Distribució (E: 1/400; Plànol 2.3)   9 
G.6. Planta segona. Distribució (E: 1/400; Plànol 2.4)   10  
G.7. Seccions (E: 1/500; Plànol 2.5)     11 
G.8. Sistema refrigerant. Esquema frigorífic circuit 1 (S/E; Plànol 3.1) 12 
G.9. Sistema refrigerant. Esquema frigorífic circuit 2 (S/E; Plànol 3.2) 13 
G.10. Sistema refrigerant. Esquema frigorífic circuit 3 (S/E; Plànol 3.3) 14 
G.11. Sistema refrigerant. Esquema frigorífic circuit 4 (S/E; Plànol 3.4) 15 
G.12. Sistema refrigerant. Esquema frigorífic circuit 5 (S/E; Plànol 3.5) 16 
G.13. Sistema refrigerant. Esquema frigorífic circuit 6 (S/E; Plànol 3.6) 17 
G.14. Sistema refrigerant. Esquema frigorífic circuit 7 (S/E; Plànol 3.7) 18 
G.15. Sistema refrigerant. Planta soterrani. Dist. Equips  
(E: 1/400; Plànol 3.8)       19 
G.16. Sistema refrigerant. Planta baixa. Dist. Equips  
(E: 1/400; Plànol 3.9)       20 
G.17. Sistema refrigerant. Planta primera. Dist. Equips  
(E: 1/400; Plànol 3.10)      21 
G.18. Sistema refrigerant. Planta segona. Dist. Equips  
(E: 1/400; Plànol 3.11)      22 
G.19. Sistema refrigerant. Planta coberta. Dist. Equips  
(E: 1/400; Plànol 3.12)      23 
G.20. Sistema d’aigua. Planta soterrani. Dist. Equips  
(E: 1/400; Plànol 4.1)       24 
G.21. Sistema d’aigua. Planta baixa. Dist. Equips  
(E: 1/400; Plànol 4.2)       25 
G.22. Sistema d’aigua. Planta primera. Dist. Equips  
PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ PER A UNA RESIDENCIA GERIÀTRICA 3 
ANNEX G 
(E: 1/400; Plànol 4.3)       26 
G.23. Sistema d’aigua. Planta segona. Dist. Equips  
(E: 1/400; Plànol 4.4)       27 
G.24. Sistema d’aigua. Esq. connexió equips circuit 1  
(S/E; Plànol 4.5)       28 
G.25. Sistema d’aigua. Esq. connexió equips circuit 2  
(S/E; Plànol 4.6)       29  
G.26. Sistema d’aigua. Esq. connexió equips centrals  
(S/E; Plànol 4.7)       30 
G.27. Ventilació. Planta soterrani. Dist. de conductes  
(E: 1/400; Plànol 5.1)       31 
G.28. Ventilació. Planta baixa. Dist. de conductes  
(E: 1/400; Plànol 5.2)       32 
G.29. Ventilació. Planta primera. Dist. de conductes  
(E: 1/400; Plànol 5.3)       33 
G.30. Ventilació. Planta segona. Dist. de conductes  
(E: 1/400; Plànol 5.4)       34  
G.31. Ventilació. Esquema circuit 1 (S/E; Plànol 5.5)   35  
G.32. Ventilació. Esquema circuit 2 (S/E; Plànol 5.6)   36 
G.33. Hidràulica. Planta soterrani. Dist. de conductes  
(E: 1/400; Plànol 6.1)       37  
G.34. Hidràulica. Planta baixa. Dist. de conductes   
(E: 1/400; Plànol 6.2)       38  
G.35. Hidràulica. Planta primera. Dist. de conductes  
(E: 1/400; Plànol 6.3)       39  
G.36. Hidràulica . Planta segona. Dist. de conductes  
(E: 1/400; Plànol 6.4)       40  
G.37. Hidràulica. Esquema circuit 1(S/E; Plànol 6.5)   41 
G.38. Hidràulica. Esquema circuit 2 (S/E; Plànol 6.6)   42  
G.39. Regulació. Planta soterrani. Dist. safates de senyal  
(E: 1/400; Plànol 7.1)       43  
G.40. Regulació. Planta  baixa. Dist. safates de senyal  
(E: 1/400; Plànol 7.2)       44  
G.41. Regulació. Planta primera. Dist. safates de senyal  
PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ PER A UNA RESIDENCIA GERIÀTRICA 4 
ANNEX G 
(E: 1/400; Plànol 7.3)       45  
G.42. Regulació. Planta segona. Dist. safates de senyal  
(E: 1/400; Plànol 7.4)       46  
G.43. Regulació. Esq. de regulació sistema de refrigerant  
(S/E; Plànol 7.5)       47  
G.44. Regulació. Esq. de regulació sistema d’aigua (S/E; Plànol 7.6) 48  
G.45. Ventilació. Sit. refrigerant. Rec. Soterrani  
(E: 1/100; Plànol 8.1; 1 de 2)      49  
G.46. Ventilació. Sit. refrigerant. Rec. Soterrani  
(E: 1/100; Plànol 8.1; 2 de 2)      50  
G.47. Ventilació. Sit. refrigerant. Rec. Baixa  
(E: 1/100; Plànol 8.2; 1 de 2)      51  
G.48. Ventilació. Sit. refrigerant. Rec. Baixa  
(E: 1/100; Plànol 8.2; 2 de 2)      52  
G.49. Ventilació. Sit. d’aigua. Rec. Soterrani  
(E: 1/100; Plànol 9.1; 1 de 2)      53  
G.50. Ventilació. Sit. d’aigua. Rec. Soterrani  
(E: 1/100; Plànol 9.1; 2 de 2)      54  
G.51. Ventilació. Sit. d’aigua. Rec. Baixa  
(E: 1/100; Plànol 9.2; 1 de 6)      55 
G.52. Ventilació. Sit. d’aigua. Rec. Baixa  
(E: 1/100; Plànol 9.2; 2 de 6)      56 
G.53. Ventilació. Sit. d’aigua. Rec. Baixa  
(E: 1/100; Plànol 9.2; 3 de 6)      57 
G.54. Ventilació. Sit. d’aigua. Rec. Baixa  
(E: 1/100; Plànol 9.2; 4 de 6)      58  
G.55. Ventilació. Sit. d’aigua. Rec. Baixa  
(E: 1/100; Plànol 9.2; 5 de 6)      59 
G.56. Ventilació. Sit. d’aigua. Rec. Baixa  
(E: 1/100; Plànol 9.2; 6 de 6)      60 
G.57. Ventilació. Sit. d’aigua. Rec. Primera  
(E: 1/100; Plànol 9.3; 1 de 1)      61 
 
 

























































